
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI 
COMBUSTIONE

Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori 
limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013. I generatori di 
calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione 
inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori 
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti 
entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
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